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au CAPTAGE, en RESSOURCE

N° de Rapport d'Essai  RE-05/04552

Unité Gestion Exploitation : SIAEP ST JULIEN-L'ARS

EXHAURE FGE BOIS DES DOUCES        Forage
Commune : BONNES
Point de prélèvement : 

CAP BOIS DES DOUCES                    Installation :

Exploitant : S.I.V.E.E.R.

14/04/2005Date de prélèvement : Heure : 11:00
Préleveur : Ludovic SALICIO
Type d'eau : B EAU BRUTE SOUTERRAINE

N° d'enregistrement : 2005/02331-1LABORATOIRE 

Pôle Technologique Régional   
 3 rue Raoul Follereau

   86000  Poitiers   
 Tél.: 05-49-44-76-04
 Fax : 05-49-44-76-22

DDASS DE LA VIENNE
Avenue de Northampton

BP 562

Tél : 05-49-44-83-50
86021 POITIERS CEDEX

Prélèvement réalisé par :CONTROLE SANITAIRE 
des

EAUX 
D'ALIMENTATON

ANALYSE  RPType :

Eaux distribuées  (décret 2001-1220)

Réf. Limites

Paramètres UnitésRésultats Valeurs  références 
et limites de qualité

Méthodes analytiques

MESURES IN SITU
12,6Température de l'eau °C 25
7,20pH in situ unités pH 9NF T 90-008

PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES
0,1Turbidité néphélométrique NFU N.F.U. 2NF EN ISO 7027

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
587Conductivité à 25°C µS/cmNF EN 27888

24,8Titre alcalimétrique complet (TAC) °FNF EN ISO 9963-1

30Titre hydrotimétrique : dureté (TH) °FNF EN ISO 7980

<0,5Oxydabilité KMnO4 en milieu acide à chaud mg/l  O2 5NF EN ISO 8467

8,2Silice mg/l SiO2NF EN ISO 16264

0Hydrogène Sulfuré (présence = 1, absence = 0) qualitatif
105Calcium (spectrométrie absorption atomique) mg/lNF EN ISO 7980

9,3Magnésium (spectrométrie absorption atomique) mg/lNF EN ISO 7980

8,5Sodium (émission de flamme) mg/l 200NF T 90-019

1,2Potassium (émission de flamme) mg/lNF T 90-019

0Carbonates (CO3) mg/lNF EN ISO 9963-1

303Hydrogénocarbonates (HCO3) mg/lNF EN ISO 9963-1

17Chlorures (chromatographie ionique) mg/l 250NF EN ISO 10304-1

7,7Sulfates (chromatographie ionique) mg/l 250NF EN ISO 10304-1

PARAMETRES CONCERNANT LES SUBSTANCES INDESIRABLES
35Nitrates (en NO3) (chromatographie ionique) mg/l 50NF EN ISO 10304-1

<0,05Nitrites (en NO2) (chromatographie ionique) mg/l 0,5NF EN ISO 10304-1

<0,05Ammonium (en NH4) mg/l 0,1NF EN ISO 11732

<0,05Orthophosphates en PO4 mg/lFlux continu

<0,02Cuivre total (atomisation thermique) mg/l 1 2FD T 90-112

<0,01Zinc total (atomisation thermique) mg/lFD T 90-112

<30Fer dissous (0,45 µm) (Atomisation thermique) µg/l 200FD T 90-112

<5Manganèse  total (atomisation électrothermique) µg/l 50NF EN ISO 15586

<0,03Aluminium total (atomisation électrothermique) mg/l 0,2NF EN ISO 12020

<100Fluorures µg/l 1500NF EN ISO 10304-1

50Bore (spectrométrie) µg/l 1000XP T 90-041
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2 3           Paramètres                           Méthodes analytiques           Résultats            Unités           Limites de qualité
(  Réf.      Limites   )

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS TOXIQUES
<5Antimoine (atomisation électrothermique) µg/l 5NF EN ISO 15586

<5Arsenic (atomisation électrothermique) µg/l 10NF EN ISO 15586

<1Cadmium (atomisation électrothermique) µg/l 5NF EN ISO 5961

<5Nickel (atomisation électrothermique) µg/l 20NF EN ISO 15586

<5Plomb (atomisation électrothermique) µg/l 25NF EN ISO 15586

7Sélénium (atomisation électrothermique) µg/l 10NF EN ISO 15586

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES
<50Indice hydrocarbure µg/lNF EN ISO 9377-2

PESTICIDES ORGANO-HALOGENES
<0,02Aldrine * µg/l 0,03Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,03Dieldrine * µg/l 0,03Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,01Hexachlorobenzène * µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,03HCH Gamma (Lindane) * µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Trifluraline * µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,05Endosulfan Alpha µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,05Endosulfan Béta µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Flurochloridone µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

PESTICIDES : TRIAZINES ET METABOLITES - ORGANOPHOSPHORES, AMIDES ET DIVERS
0,02Atrazine µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

0,04Atrazine Déséthyl µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,04Atrazine Déisopropyl (=simazine déséthyl) * µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Simazine µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Cyanazine µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Desmétryne µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Terbutylazine déséthyl µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Terbutryne µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Terbuthylazine µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Alachlore µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Métolachlor µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Chlorpyriphos éthyl µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Diméthoate µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,04Parathion µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,03Terbuphos * µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Oxadiazon µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,02Oxadixyl µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

PESTICIDES : UREES SUBSTITUEES - CARBAMATES
<0,05Diuron µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)

<0,05Chlortoluron µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)

<0,05Isoproturon µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)

<0,05Linuron µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)

<0,05Métabenzthiazuron µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)

<0,05Metoxuron µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)

<0,1Monolinuron µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)

<0,1Monuron µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)

<0,05Néburon µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)

<0,05Carbendazime µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)

<0,1Carbofuran µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)

<0,1Méthomyl µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)

<0,06Carbetamide µg/l 0,1NF EN ISO 11369 (L/S - HPLC/DAD)
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3 3           Paramètres                           Méthodes analytiques           Résultats            Unités           Limites de qualité
(  Réf.      Limites   )

PESTICIDES : ACIDES
<0,12,4-D total µg/l en acide 0,1Hydrolyse Ext. L/S Dériv. GC/MS

<0,052,4-MCPA total µg/l en acide 0,1Hydrolyse Ext. L/S Dériv. GC/MS

<0,052,4-MCPB total µg/l en acide 0,1Hydrolyse Ext. L/S Dériv. GC/MS

<0,05Mécoprop total µg/l en acide 0,1Hydrolyse Ext. L/S Dériv. GC/MS

PESTICIDES DIVERS ET TOTAUX
<0,05Métaldéhyde * µg/l 0,1Ext. L/L (CH2Cl2) Analyse GC/MS

<0,1Glyphosate * µg/l 0,1Dérivation & anal. HPLC/Spectrof

<0,1AMPA * µg/l 0,1Dérivation & anal. HPLC/Spectrof

0,06Pesticides totaux µg/l 0,5

ORGANO-HALOGENES VOLATILS
<0,5Chloroforme µg/lNF EN ISO 10301(Ext Esp tête+GC/MS)

<0,5Dichloromonobromométhane (CHBrCl2) µg/lNF EN ISO 10301(Ext Esp tête+GC/MS)

<0,5Monochlorodibromométhane (CHBr2Cl) µg/lNF EN ISO 10301(Ext Esp tête+GC/MS)

<0,5Bromoforme µg/lNF EN ISO 10301(Ext Esp tête+GC/MS)

<2Trihalométhanes totaux µg/l 100NF EN ISO 10301(Ext Esp tête+GC/MS)

<0,5Trichloroéthylène µg/l 10NF EN ISO 10301(Ext Esp tête+GC/MS)

<0,5Tétrachloroéthylène µg/l 10NF EN ISO 10301(Ext Esp tête+GC/MS)

<0,51,1,1-Trichloroéthane µg/lNF EN ISO 10301(Ext Esp tête+GC/MS)

<0,5Tétrachlorure de carbone µg/lNF EN ISO 10301(Ext Esp tête+GC/MS)

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
0Coliformes totaux n/100 ml 0NF EN ISO 9308-1

0Escherichia coli / 100ml n/100ml 0NF EN ISO 9308-1

0Entérocoques /100ml-MS n/100 ml 0NF EN ISO 7899-2

Date du Procès-Verbal : 12/05/2005
L'Ingénieur responsable du Laboratoire,

Philippe NOMPEX

Visa Sanitaire de la DDASS :
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,

JC PARNAUDEAU

CONCLUSIONS 

CARACTERISTIQUES DE CETTE EAU AVANT TRAITEMENT :
ABSENCE DE BACTERIES D'ORIGINE FECALE / 100 ml.
MINERALISATION TOTALE MOYENNE : BICARBONATEE CALCIQUE
PAUVRE EN POTASSIUM.
EAU A CARACTERE AGRESSIF A LA TEMPERATURE DU PRELVT (Voir annexes).
TRACES DE SELENIUM TOTAL.
ABSENCE DE METAUX LOURDS.
TRACES DE TRIAZINES.
(*) = Corrigés des taux de récupération.
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date 
Type analyse

PH TURB
(NFU)

Colif.
Totx

Escher
Coli

Strept.
Fécaux

LIMITES de QUALITE 
des eaux brutes 20.000 10.000

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX D'ALIMENTATION en RESSOURCE
-----

(Bactériologie + physico-chimie + sélection pesticides)

15/11/2005

TurbiditéColiformes
Totaux

Esche-
richia c.

Strepto-
Fécaux

B  A  C  T  E  R  I  O  L  O  G  I  E P   H   Y   S   I   C   O   -   C   H   I   M   I   E
Confo-

bactério

Collectivité :  0062 SIAEP ST JULIEN-L'ARS              11681 hab

T eau
°C

Confo-
chim

TH
(°F)

NO3
(mg/l)

Dureté Nitrates

50 ESU
100 
ESO

FeT
(µg/l)

Fer
total

Mn
(µg/l)

Manga-
nèse

ALT
(µg/l)

Alum.
total

F
(µg/l)

Fluor

Se
(µg/l)

10

Sélé-
nium

AS
(µg/l)

100

Arsenic

Pestx
(µg/l)

5

Pesticides
totaux

ATRZ
(µg/l)

2 µg/l  par substance

Atrazine

ADET
(µg/l)

Déséthyl-
Atrazine

ADSP
(µg/l)

trazine-
Déisopro.

P  E S T I C I D E S 

DIU
(µg/l)

Diuron

GPST
(µg/l)

Glypho-
sates.

Oxyd.
KMnO4

mg/l

10

Mat.Org

CL
(mg/l)

200

Chlo-
rures

SO4
(mg/l)

250

Sulfates

NA
(mg/l)

200

Sodium

TAC
(°F)

Alca-
linité

NHA
(mg/l)

Ammo-
nium

4

CTOL
(µg/l)

Chlor-
toluron

24D
(µg/l)

Acide
24D

AMPA
(µg/l)

AMPA

Captage : 000472 BOIS DES DOUCES                    BONNES                                                         Commune : JURASSIQUE MOYEN EST 113Nappe aquifère : profondeur(m) :

21/03/2002 RP   7,6 0,200 0 0 14,1C C 28,6 31 0 0 0,040 7 0 0,02 0,02 0 0 00,0 16 7 9 24,5 0 0 0 0
08/04/2004 RP 7,3 0,400 0 0 12,7C C 30 34 0 0 0,050 7 0 0,02 0,03 0 0 00,0 16 8 9 24,6 0 0 0 0
14/04/2005 RP   7,2 0,100 0 0 12,6C C 30 35 0 0 0,060 7 0 0,02 0,04 0 0 00,0 17 8 9 24,8 0 0 0 0

7,4 0,23MOYENNES :
7,2 0,10MINI :

7,6 0,40MAXI :
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